2 INFRAESTRUCTURAS

2.1 INFORME ENDESA DISTRIBUCION

Sant Joan de Déu, 1 (Coll D'en Rabassa)
E. 07007 - Paima de Mallorca
)
endesa distribucion
Rel. Solicitud; NSIBMN 0242550-1
Tipo Solicitud: POLIGONO GABRIEL PONS CANELLAS
JCGS/PS/IRG/L FONT 00021,

07300 - INCA ILLES BALEARS

Estimado Sr/Estimada Sra
Desde Endesa Distribucion Eléctrica S L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en refacion
con la sodicitud de suministro que ha tenido la amabilidad de formulamos, por una potencia de 1923.8

KW. en AUXILIAR PARA MACROFINCA, PGOU SEC.10, INCA, 07300, MALLORCA, (1B), con cbjeto
de comunicarie las condiciones 1&cnicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo estabiscido en a legslacion vigente, adjuntamos Pliege de Condiclones Técnicas,
donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender el suministro, distinguiendo entre fos
correspondientas a refusrzo 0 adecuacion de la red de distribucitn existante en servicio, si son
necesancs, y Ios que se requieren para la nueva extension de ia red de distribucion.

La validez de =stas condiciones técnicas, es de 6 meses

De acuerdo con !a legislacion vigente, en breve le remitiremos en documento separado el
correspondiente Presupuesto de los trabajos necesarios, con el mismo desgicse sefialado en el Phego
de Condiciones Técnicas

Quedamos a su disposicion para cualquier aclaracion en el lelétono de nuestro Servicio de Asistencia
Técnica 902 534100, 0 en nuestra pagina web www endesadistribucion es, donde podra obtener mayor
informacian respecto de la tramitacion de este proceso y legisiacion aplicable.

Atentamente,

RM 0¢ Rarcenng. Torm ROGE Foke 85 fage B 28018 ssormesn A7 - Coanesie St A Viesms | OMTE Secavrn C1F SE008001T

17 de junio de 2014

Anexos - Pliego Condiciones Técnicas.
- Tramites necesarios para la ejecucion y cesion de mstalaciones.
- Plano punto conexion,
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Sant Joan de Déu, 1 (Coll D'en Rabassa)
07007 - Paima de Mallorca
.

El punto de conexion es el lugar de la red de distnbucion mas préximo al de consumo con capacidad
para atender un nuevo suministro o la ampliacion de uno existente

Una vez analizada su solicitud, &l punto de conexion que verifica los requisitos reglamentanios de
fidad, seguridad y viablidad fisica es el siguisnte:
- SUBESTACION INCA CON DOBLE CIRCUITO LMT

Il - Trabajos a realizar en la red de distribucion
1. Trabajos de adecuacion, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio.
Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya
existentes an servicio, de acuerdo con |a legisiacion vigente, seran realzados directamente por la
empresa distribuidora propietaria oe 1as redes, por razones de seguridad, fiabllidad y calidad del
suministro, consistiendo en
- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:
- Trabajos de adecuacion:
» Tendido de conductores por canalizaciones existentes
» Empalmes cable MT, material ncluida.
» 2 cabinas de cabecers de linea, material incluido
- Enftronque y conexién de las nuevas instalaciones con la red existents:
- La operacion sera realizada a cargo de esta empresa distribuidora

- El coste de los materiales utilizados en dicha operacion, an base a |a legisiacion
vigente, son a cargo del cliente.

2. Trabajos necesarios para la nueva extensién de red.

Comprenden las nuevas nstalaciones de red a construir entre el punio de conexion y el lugar de
consumo (a cargo del solicitante),

Estos trabajos podran ser ejecutados, a decision del solicitante, por cualquier empresa Instaladora
legalmente autorizada, © por |3 empresa distribuidora Endesa Distribucion Eléctica S.L
Unipersonal, incluyendo ias instalaciones siguientes:

- NECESIDAD CT,RED BT

Adjuntamos el detalle de los tramites @ seguir en Caso de que Ople POr ENcargar su ejecucion a una
empresa Instaiadora. Una vez finalizadas y supervisadas por Endesa Distribucion Eléctrica S L
Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizard desde ese momento de
Su operacion y mantenimiento.

M e Baromiona. Tome MO4S Foio 50, s B 295815 necnpoon 12 - Dossons Socl Ay Vieeows 17 00030 Rarcacns (1 BEQReanTT

s Do ucon Edorea § L Unpensone

Plan Parcial de Ordenacion. Sector n® 10. PGOU INCA. Anexo Infraestructuras 2






Sant Joan de Déu, 1 (Coll D'en Rabassa)
07007 - Palma de Mallorca

- .

Ref. Solicitud: NSIBMN 0242550 - 2

Tipo Solicitud: POLIGONO GABRIEL PONS CANELLAS
JCGSIPSIRGIIL FONT 00021,
07300 - INCA
ILLES BALEARS

Estimado Sr/Estimada Sra:

Como recordara, recientemente nos pusimos en contacto con usted para comunicarie las Condiciones
Técnicas que 8§ necesario cumplic para atender la solcitud de suministro tuvo la amabilidad de
formularnos, por una potencia de 19238 kW, en AUXILIAR PARA MAC PGOU SEC.10,
INCA, 07300, MALLORCA, (1B).

El motivo de esta segunda comunicacion es trasladarie informacion referente al Presupuesto de ias
instalaciones que es necesario realizar a fin de hacer posible dicho suministro:

- S ", S AL " { 2 4 ETVIL IO,
Como también recordaré, de conformidad con lo dispuesto en [a legisiacion vigente, los trabajos
afectan a Instalaciones de |a red de distribucidn en servicio, comprendidos en este apartado 1
habran de ser realzados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condicion de propietario
de esas redes y por razones de segundad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste 3
cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Adjuntamos presupuesto detaliado de los trabajos de adecuacion o reforma de Instalaciones en
servicio, a realizar por Endesa Distribucidn Eléctrica SL Unipersonal y de los materiales
utiizados en el entronque, cuyo importe asciende a.

Trabajos adecuacion instalaciones existentes y
matenales utilizados en el entronque: 199.057.79 €
(No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2)

La operacion de entronque y conexion de las nuevas Instalaciones de extension con la red existente,
sera realizada a cargo de esta empresa distnbuidora

M e Barcanens. Toma 35345 Foim 80, Hiowe D 282810, nscroose 32 - Oemoln Socus Av Visress 12 0001A Barcwona C | F Iirasasst

En nuestra anterior comunicacion le Informabamos de la necesidad de construir determinadas
instalaciones de extensian que no afectan a la red en servicio.

De conformidad con lo dispuesto en la legisiacion vigente, puede encomendar los trabajos
comprendidos en este apartado 2 a |3 empresa distriouidora Endesa Distribucion Electrica S.L
Unipersonal, 0 bien a cualquier empresa instaladora legalmente autonzada, que deberd llevar a cabo
la Instalacion de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas, a las normas técnicas y de segundad
reglamentarnias, y a las establecidas por la empresa distribuidora aprobadas por la Administracion
competente.

En el caso de que desee que los trabajos sean realzados por Endesa Distribucion Eléctrica S.L
Unipersonal, l presupuesto de los mismos &s &l siguiente:

- Presupussto de las nuevas instalaciones de
hoision: 2391627 €

Para que tenga una informacion lo mas detallada posible y pueda adoptar la decision que le results
mas conveniente, le adjuntamos desglose de este presupussto, que incluye tanto la ejecucion de las
instalaciones de extension de I red de distiibucion, como la tramitacion administrativa para su
legalizacion y puesta en servicio,

Entesa Dabitiocsn Pwcrra § | Unpersonsd
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Sant Joan de Déu, 1 (Coll D'en Rabassa)
E. 07007 - Paima de Mallorca
endesa distribucion

Este presupuesto de extensién no sufrird modificaciones a no ser que sean precisos cambios
sustanciales en la solucion técnica que se ha definido, por factores debidamente justificados y
ajenos a Endesa Distribucion Eiéctrica S.L Unipersonal, que puedan aparecer durante la gestion de
las autorizaciones, permiscs o ejecucion de los trabajos.

No obstante. podrd ser revisado si transcurrido un afio desde su eventual aceptacién no fuera
posible el inicio de loa trabajos por falta de disponibilidad de las Instalaciones intenores que han de
ser realizadas por el cliante.

El plazo estimado de ejecucion material de los trabajos sera de 80 dias habiles. una vez obtenidos
los permiscs y autorizaciones administrativas necesarias, y confirmada por su parte la disponibliidad
de sus instalaciones receploras (Dispositivo General de Proteccion) para su conexion a la red.

Para mayor claridad, a continuacién resumimos las opciones de que Ud dispone para la realzacion de
las instalaciones de la red de distribucion que son precisas para atender gl suministro y sus
correspondientes importes:

En tal caso, el importe de la totalidad de los trabajos necesarios para proporcionar el suministro,
impuestos incluidos, que habra de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a

continuacion:
- Presupuesto de nueva extension de red: 2381827 €
_;I_m adecuacion de mstalaciones 199.057.70 €
-~ Suma parcial: 22297406 €
- LA, en vigor (21 %'): 46.824 55 €
- Total importe abonar SOLICITANTE": 269.798,61 €

Si esta altemnativa es de su interés, para su comodidad puede hacer electivo el importe
mencionado, 269 798 61 € mediante transfarencia bancaria a la cuenta ES52-2100-2931-89-
0200133840, haciendo constar en el justificante |a referencia de la solicitud n® NSIBMS 0242550
y que la opcidn elegida ha sido la "A", enviandolo al coreo electrinico SAT NNSS@endesa es,
‘ identificando nombre y N.| F. de la persona (fisica o juridica) a quien debe emifirse fa factura, con

Torns 35543 Feto B3 Mmo B 295317 weorpesn 13 - Do Socdl Ay Virows 17 080W Racmanas G 11 B 17

antelacién suficiente para la consecucibn de los permisos necesarios y la ejecucion de los

’ En este caso, conforme @ la legislacion vigente, Endesa Distribucion Eléctrica S L. Unipersonal
debe llevar a cabo Unicamente los trabajos con afeccion a instalaciones en servicio (apartado 1),
y supervisar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su eleccion,
percibiendo los derechos de supervision baremados por la Orden ITC 3519/2009 de 28 de
diciembre, cuyo importe asciende a

Derechos de Supervision 507,62 €

Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extension de red (apartado 2)
5 a una empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a Endesa Distribucién Eléctrica S.L
! Unipersonal es el que le indicamos a continuacion.

Eworea UL

. Importe calculado con el impuesto vigente en @l momento de emitir estas condiciones econdmicas. Caso de producirse una
varacion en el misma, of importe a abonar deberd actualizarse con o Impuksto en vigor a la focha del pago
2 No comprende derachos por supervision de instalaciones codidas, por ser construidas Ias instalaciones por la distribuidora.
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Sant Joan de Déu, 1 (Coll D'en Rabassa)
E. 07007 - Palma de Mallorca
endesa distribucion
- Derechos de Supemvision 50762 €
- Trabajos adecuacion de instalaciones
existentes. 189.057,79 €
- Suma parcial: 199.56541 €
- L\VA. en vigor (21 %)™ 41.908.74 €
- Total importe abonar SOLICITANTE: 24147415 €

Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad puede hacer efectivo el importe
mencionado, 241.474,15 € mediante transferencia bancana a |a cuenta ES52-2100-2931-99-
0200133840, haclendo constar en el justificante la referencia de la solicitud n® NSIBMS 0242550
y que Ia opcion elegida ha sido fa “A”, enviandolo al correo electronico SAT NNSS@endesa es,
identificando nombre y N | F_ de ta persona (fisica o jurldica) a qulen debe emitirse la factura, con
anlelacion suficients para la consecucion de 05 permists necesancs y la ejecucion de los

El presupuesio remitido solo contempla jos trabajos de adecuacion necesarios para a interconexion de
fa Unidad de Actuacion sobre las instalaciones existentes Las condiciones econdmicas y los derechos
de supervision referidas al punto de conexion de Is Unidad de Actuacion les serdn facilitadas en cuanto
racibamos el proyecto de la dotacion de servicios de Iz parcela cbjeto del suministro.

Con arregio a lo indicado en la legisiacion vigante, le informamos que dispone de un plazo maximo de 6
meses pars comunicamos su decision sobre quien desea que ejecule ias instalaciones de nueva
extension de red. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicacion de su parte en un sentido u
otro, entenderemos que ha desistido de su solicitud, por lo que ésta quedara sin efecto, debiendo, en su
caso, ser nuevamente formulada por Vd. dando lugar a una nueva comunicacion por parte de esta
compafia distribuidora que atendera a las condiciones existentes en la rad en el momento de Ia nueva
solicitud, sin necesaria vinculacién con la anterior.

Quedamos a su disposicion para cualquier aclaracidn que necesite en el teléfono 902 534100, o en
nuestra pagina web www.endesadistribucion es, donde podrd obtener mayor informacion respecto de la
tramitacion de aste proceso y sobre la legislacion aplicable.

mc&qudsm Fernandez
25 de junio de 2014

Anexos: desglose presupuestos.

* importe calcutado con el impuesio vigente en e momento de emitic estas condiciones econdmicas. Caso do producirse una
vanacion en el mismo, el importe a abanar deberd actualizarse con e impuesto en vigor & la facha del pago
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PRESUPUESTO R DOmELCION:
estuoio Tecnicone | EFRMJ____|
r Solicitud 0o SUMINIStro Gldctrico I Focha do omision Nimero de Pagina I
00021/001/0242550 17/06/2014 o1
Nambem 0 Razon soosl Im Tewiono
SERVIC ALCUDIA. SA AQ7200867 6715456832
VIA CORNEU ATIC.5 GASOLI 07410 PORT D'ALCUDIA  ILLES BALEARS
& AUXILIAR PARA &MCROFINCA, PGOU SEC 10. INCA. MALLORCA, (IB)
Sutmecton 3¢ sctividad
VARIOS INDUSTRIAL
i ,
Unidad Descrpcion Precic untano Total
i 1 CUTD. TERM EN FRIO INT 1 C 240 MMZ AL 12120 12575 12575 |
S| v [EMPALME MONOBLOC FRIO CABLE 12:20KV 1C 70 A 240 MMZ 300,10 30010
2 ML ZANJA 1C MT MANO ACERA-T SECO.LOSET ESPECIALES 55.35 1107.00
l "2 ML ZANJA 1C MT MANO-CALZ -2 T HORM -MORTERO ASF. ) 1245220
1 10 CATA LOCALZAGION SERVICIOS MT 6248 82450
; 10 SUPLEM M2 EXCESO REPOSICION ACERA LOSETA ESPECIAL(SIN 6363 636,30
1 SECCIONADOR Il RUPTOFUSIBLE 25 KV 284677 204077
! 345 MO, TENDIOO EN TUBULAR CABLE | 12:20 KV 1X240 MM2 = 287 873005
S | 4000 | APORTACION LOSETAS ESPECIALES 021
2 6 | E
832 |UMPIEZA TUBULAR EXISTENTE = 19 158912
82 SUMINIST ¥ COLOC GUIA METAL TUBULAR EXISTENTE = 111 92352
s o COLOC VARILLA CL HASTA 16 MM DIAMETRO - e i
H & | COLOCPIEZA TERMINAL VARILLA MASTA 16 MMO =
i = MANIOB CT Y CREAC ZONA PROTEG.C. REALIZ TRABAJOS
| »  |nomaonciaLt = 1949
€ | 3045  [CABLE 240 AL 12720 SUBT PIAL = eyt 1
i ) CONECTOR T ATORNILLA 12120 240 67.38
1 INAS SUBEST, 160 210,00
1 GESTION RESIDUOS URBANGS 300.00 T
! 1 UTILIZACION GALERIA ¥ TUBOS LIBRES 16.218.00 16.218,00
:6)'0 @ Yl wuoddfiar heitnaty exous. |
By
3 =
i SUMA DE UNIDADES DE OBRA. = 222 574 06
1 PRESUPUESTO TOTAL

' LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MO MO0

Plan Parcial de Ordenacion. Sector n® 10. PGOU INCA.

NOTA TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.
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E. PRESUPUESTO uC-BomECaIond
endesa distribucion
esruoio Tecncon | EFRMO |
Solicitud do suminitro oWctrico l Focha de emision “NGmero do
00001/001/0242550 170672014 01
[Woimbre o Fazon socal del Crents |ouuc"u= qum
SERVICIOS ALCUDIA, SA AD 971545632
Gal Cliente
VIA CORNEL! ATIC.5 GASOLI 07410 PORT D'ALCUDIA _ ILLES BALEARS
Dusccion ded summistio
= [AUXILIAR PARA MACROFINCA. PGOU SEC 10, INCA, MALLORCA. (1B)
Subsecior de aciged
VARIOS INDUSTRIAL
i :
Unidades Descrpoon Precio unitaric Total
i 1 CJTO TEAM. EN FRIO INT 1 C 240 MM2 AL 12720 12576 12878
e . EMPALME MONOBLOC FRIO CABLE 12/20KV 1 70 A 240 MM2 300.10 300,10
20 ML ZANJA 1C MT MANO ACERA-T SECO-LOSET ESPECIALES 65,12 1.302.40
i 2 ML ZANJA 1C MT MANO-CALZ -2 THORM. MORTERO ASF. 159,24 3.500.28
H 10 |CATA LOCALIZAGION SERVICIOS MT  B246 824,60
! 10 SUPLEM M2 EXCESO REPOSICION AGERA LOSETA ESPECIAL(SIN 6303 8620
A 2080.77 204077
i | e R aw 873815
3 4000 o 8000
» o = |
02 91 58912
82 == AL LiL
2 ]
i 6 | COLOC PIEZA TERMINAL VARILLA HASTA 16 MMD = = ~wa—
e 2 MAMIOB CT Y CREAC ZONA PROTEG C REALIZ TRABAJOS
Pl w [vomaoricuLy ) . 19.49 584,70
2 6 CONECTOR T ATORMILLA 12120 240 87.36 404,10
i 1 CABINAS SUBESTACION 100.210.00 160.21000
H 3 GESTION RESIDUOS URBANOS 200.00 20000
: 1 UTILIZACION GALERIA Y TUBOS LIBRES 16.128,00 16.128 00
e -
>
- —
g = ”
: SUMA DE UNIDADES DF OBRA: 169.067.79
g il

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 0 MESES

Plan Parcial de Ordenacion. Sector n® 10. PGOU INCA.

NOTA TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES
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2.2 INFORME MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS AGUA-SANEAMIENTO

De acuerdo con las consultas realizadas con los técnicos municiaples, a la largo de la Avd. Rei Jaume I, en la acera opuesta al
Sector 10, transcurre la red de agua potable, sanemiento de aguas pluviales y de saneamiento de aguas fecales con capacidad
suficiente para alimentar el nuevo Sector 10.

Serd necesario atravesar dicha Avenida para conectar con las infraestrcutras existentes, no siendo necesario modificar las
infraestructuras existentes.
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