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CONNEXIO A XARXA AIGUA RESTA SERVEIS

CONEXIO A XARXA MUNICIPAL AIGUA POTABLE
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PLANTA INSTAL-LACIONS FONTANERIA

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS
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AIXETA ALIMENTACIO AIGUA FREDA

AIXETAALIMENTACIO AIGUA CALENTA
VAVULA DE RETENCIO
CANALITZACIO EN GENERAL AIGUA FREDA

CANALITZACIO EN GENERAL AIGUA CALENTA

MUNTANT AIGUA FREDA (MAF)

MUNTANT AIGUA CALENTE (MAC)

ACUMULADOR ELECTRIC

GRUP DE SOBREELEVACIO
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FACANA POSTERIOR

FACANA PRINCIPAL
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FACANA LATERAL ESQUERRA

FACANA LATERAL DRETA

PROJECTE:

BASIC | EXECUTIU DE PUNT VERD A INCA

PLANTES INSTAL-LACIONS

EDIFICI OFICINA DE RECEPCIO | BANY
PLANTA DISTR. | COTES, ALCATS | SECCIONS

1/50

EMPLACAMENT : . .
AVDA. REIS CATOLICS cantonada CAMi VELL D'ALCUDIA
DATA: EL BATLE ELS TECNICS MUNICIPALS
NOVEMBRE 2017
SUSTITUIT PER
FRANCESC ALEMANY BENNASSAR (Arquitecte)
SGT : VIRGILIO MORENO SARRIO TOMEU RAMON MOYA (Arquitecte técnic)
TITOL DEL PLANOL : EXPEDIENT | ESCALA PLANOL

09

< Ajuntament d'Inca




