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@ Brazo equipado con luminaria tipo cacerola
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@@ U —I> O > D m m> Z |—|> 4/ Brazo equipado con luminaria estanca
O xN\N ¢ Y&u Brazo mural funcional de la casa IEP (Ref. BM5 500 D60 GV)

S S MARIA LA MAJOR .

equipado con una luminaria de la casa IEP ATIK FO5
RF(50B5701) con lampara de VSAP de 70W

equipado con una lum a de la casa IEP ATIK FO5 SF(RF
5085868) con lampara de VSAP de 100W
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Brazo equipado con luminaria ochocentista
Columna equipada con luminaria tipo cace

Columna equipada con luminaria estan
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Brazo mural funcional de la casa IEP (Ref. BM5 500 D60 GV)
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Columna de la casa FERRO ELECTRO, de 4m de altura
A mod.0476-60* (Ref.:564004) equipada con una luminaria de la
o casa IEP ATIK FO5 RF (Ref.:5085701) con lampara de VSAP
de 70W

Columna de la casa FERRO ELECTRO, de 4m de altura

N mod.0476-60* (Ref.:564004) equipada con una luminaria de la
casa |[EP ATIK FO5 SF (Ref.:5085868) con lampara de VSAP
de 100W

[o] Columna equipada con una luminaria ochocentista

L0 Columna equipada con dos luminarias
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[er] Columna equipada con tres luminarias ochocentistas

@ Columna equipada con cinco luminarias ochocentistas

0] Columna equipada con luminaria tipo globo

o) Columna cilindrica ILUCA

® Columna equipada con luminaria sin identificar
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@  Poste de hormigon

—— Postecillo

= Cableado subterrane

-=exee Cableado aéreo trenzado existente

Cableado aéreo convencional existente

LEYENDA ELECTRICA- MODIFICACIONES

Columna de la casa |IEP, de 4 m de altura modelo CAM 4 B
D76 M16X500STF GV M60 (Ref.:CAM04763M6), o similar,
equipada con una luminaria de la casa IEP modelo ATIRF
1XSE70 E27 PO9F GY9007 ATC PL (Ref.:50-85701) o similar,
con lampara de VSAP de 70W.

Columna de la casa IEP, de 4 m de altura modelo CAM 4 B
D76 M16X500STF GV M60 (Ref.:CAM04763M6), o similar,
equipada con una luminaria de la casa IEP modelo ATISF
1XSE100 E40 LO6F GY9007 ATC PL (Ref.:50-85868) o
similar, con lampara de VSAP de 100W.

Luminaria de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA
45-N-C 12362 o similar. Montada sobre brazo mural de la
casa |EP, modelo BM21500 D60 GV (Ref.:50-33815) o similar.

Luminaria de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G
60-N-C 12362 o similar. Montada sobre brazo mural de la casa
IEP, modelo BM21500 D60 GV (Ref.:50-33815) o similar.

Luminaria de la casa SOLITEC modelo NAVIA P-A NAVIA P
45-N-C 12362 o similar. Montada sobre columna tubular de la
casa |EP, modelo CIL 6 mts diam. 127 con brazo superior y
final disco tapado (Ref.: CIL 60127 105), o similar.

Luminaria de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G
60-N-C 12362 o similar. Montada sobre Columna tubular de la
casa |IEP, modelo CIL 6 mts diam. 127 con brazo superior y
final disco tapado (Ref.: CIL 60127 105), o similar

Luminaria de la casa SOLITEC modelo NAVIA G-A NAVIA G
80-N-C 12362 o similar. Montada sobre brazo mural de la
casa |EP, modelo BM21500 D60 GV (Ref.:50-33815) o similar.
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80-N-C 12362 o similar. Montada sobre baculo existente.

Nueva localizacién o apoyo

Cableado subterraneo a instalar

Cableado aéreo trenzado a instalar

....... Nuevo cruzamiento subterrane

Cableado aéreo trenzado a retirar

Cableado subterraneo a retirar
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